
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

INWERTEROWYCH AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH 
 

DFD-800, DFD-1500 

 

 

 

    

 

 

 

 
UWAGA 

-uzupełnić stan oleju przed pierwszym uruchomieniem 

 

- minimalny stan paliwa przy pierwszym uruchomieniu powinien 

przekraczać połowę pojemności zbiornika 
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WAŻNE!!! 

 
Przed uruchomieniem agregatu należy bardzo dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją  

Uszkodzenie agregatu będące wynikiem niezaznajomienia się z niniejszą instrukcją będzie skutkować 

utratą gwarancji!!! 

 

Pierwsza wymiana oleju po 20 godzinach pracy !!! 
 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 

 

 Nie eksploatować agregatu prądotwórczego w zamkniętym pomieszczeniu, silnik agregatu 

wytwarza tlenek węgla i inne szkodliwe gazy, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Agregaty opisane w tej instrukcji są przeznaczone do użytku na zewnątrz pomieszczeń. 

 Upewnij się, że agregat prądotwórczy jest dobrze chłodzony, oraz że wyprowadza spaliny z 

układu wydechowego na odpowiednią odległość od miejsca pracy obsługi. 

 Agregat prądotwórczy winien być posadowiony na poziomej stabilnej powierzchni, aby 

zagwarantować optymalny przepływ oleju i paliwa w silniku. 

 Gdy agregat prądotwórczy ma być użytkowany podczas np. deszczu albo padającego śniegu, 

należy się upewnić, że jest on dobrze osłonięty od warunków zewnętrznych. Nie wolno narażać 

agregat na opady deszczu lub śniegu. 

 Podczas użytkowania agregatu prądotwórczego, nigdy nie należy dopuszczać w jego pobliże 

dzieci ani zwierząt, należy pamiętać, że nawet po wyłączeniu agregatu silnik będzie pozostawał w 

podwyższonej temperaturze przez około jedną godzinę. 

 Uzupełnianie paliwa oraz oleju może być dokonywane tylko wtedy gdy silnik agregatu nie 

pracuje. 

 Istotna jest znajomość funkcji, oraz elementów sterowniczych agregatu prądotwórczego, nie 

wolno pozwalać aby nieupoważnione i nie przeszkolone osoby użytkowały agregat. 

 Nie usuwać urządzeń ochronnych – obudowa, osłona i elementy sterowania, i nie użytkować 

agregatu prądotwórczego bez odpowiedniej ochrony. 

 Nie używać agregatu prądotwórczego w atmosferze wybuchowej, lub zagrożonej wybuchem i w 

pobliżu materiałów łatwopalnych. 

 W razie zagrożenia nie stosować wody do gaszenia ognia, do gaszenia stosować tylko gaśnice 

proszkowe lub podobne. 
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 Nie podłączać agregatu bezpośrednio do sieci domowej. Podłączenie może spowodować wybuch 

agregatu, pożar lub awarię sieci elektrycznej. Agregat może zasilać sieć domową jedynie, gdy jest 

ona przystosowana i posiada przełącznik oddzielający agregat od sieci zewnętrznej. Takiej 

przeróbki może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia. 

 

 

UWAGA 

 

Unikać bezpośredniego kontaktu ciała z paliwem, albo olejem silnikowym.  

W przypadku kontaktu ze skórą ww. środków, dokonać umycia skażonej skóry poprzez użycie wody i 

mydła, względnie podobnych środków z dużą ilością wody. Nie stosować rozpuszczalników 

organicznych, w przypadku kontaktu z oczami, dokonać gruntowego przemycia z użyciem wody i mydła 

oraz płukania, a następnie skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku wdychania albo połknięcia należy natychmiastowo skontaktować się z lekarzem. 

 

BUDOWA AGREGATU, OPIS PRZEŁĄCZNIKÓW 

 

DFD – 800 

1. Włącznik trybu ekonomicznego 

2. Przełącznik  włącz/wyłącz zapłonu 

3. Zbiornik paliwa 

4. Pokrywa świecy zapłonowej 

5. Tłumik, wylot spalin 

6. Uchwyt do przenoszenia 

7. Dźwignia ssania 

8. Sygnalizacja działania gniazda AC 

9. Sygnalizacja przeciążenia 

10. Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu oleju 

11. Śruba do podłączenia uziemienia 

12. Bezpiecznik prądu stałego DC 12V 

13. Gniazdo DC 12V 

14. Gniazdo AC 230V 

15.  Przełącznik  włącz/wyłącz silnika 

16. Filtr paliwa 

17. Korek zbiornika paliwa z odpowietrznikiem 

18. Pompka paliwa 

19. Uchwyt startera 

20. Zawór paliwa 

21. Bagnet, zawór wlewu i spustu oleju 

22. Pokrywa filtra powietrza 

 



 4 

 

 

DFD – 1500  

1. Włącznik trybu ekonomicznego 

2. Przełącznik  włącz/wyłącz zapłonu 

3. Zbiornik paliwa 

4. Pokrywa świecy zapłonowej 

5. Tłumik, wylot spalin 

6. Uchwyt do przenoszenia 

7. Dźwignia ssania 

8. Sygnalizacja działania gniazda AC 

9. Sygnalizacja przeciążenia 

10. Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu oleju 

11. Bezpiecznik prądu stałego DC 12V 

12. Gniazdo DC 12V 

13. Gniazdo AC 230V 

14. Śruba do podłączenia uziemienia 
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15. Filtr paliwa 

16. Korek zbiornika paliwa z odpowietrznikiem 

17. Uchwyt startera 

18. Zawór paliwa 

19. Bagnet, zawór wlewu i spustu oleju 

20. Pokrywa filtra powietrza 
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2

1

KONTROLA WSTĘPNA PRZED URUCHOMIENIEM AGREGATU: 

 
 Agregat prądotwórczy musi być ustawiony na poziomej i stabilnej powierzchni. 

 Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy sprawdzić i jeśli jest taka potrzeba uzupełnić 

stan oleju. Aby dokonać sprawdzenia poziomu oleju należy zdjąć boczną osłonę. Odkręcić 

miarkę oleju i wytrzeć ja do sucha. Sprawdzić poziom oleju poprzez wsunięcie miarki w otwór 

bez dokręcania. Jeżeli na miarce nie ma śladu oleju należy go dolać do górnej krawędzi 

otworu. 

 

 Stosować olej 10W40 półsyntetyk. 

 Skontrolować, stan filtra powietrza , upewnij się, czy jest on nieuszkodzony i że jest wolny od 

pyłów i zanieczyszczeń. 

 Sprawdzić, czy w zbiorniku paliwa znajduje się paliwo potrzebne do pracy agregatu. 

 Sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia układów elektrycznych są w pozycji załączonej. 

  

URUCHOMIENIE AGREGATU 

 
 Sprawdzić czy  do agregatu nie są podłączone odbiorniki - jeśli tak , to je odłączyć. 

 Włącznik zapłonu ustawić w pozycji ON, a włącznik trybu ekonomicznego w pozycji OFF. 

 

 

 

 

 

 

 Sprawdzić czy wszystkie osłony znajdują się na swoim miejscu. 

2

1
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 Dokonać połączenia śruby uziemiającej PE  agregatu z metalową obudową  odbiornika – tylko 

gdy jest to możliwe i konieczne dla prawidłowej współpracy urządzeń. 

 Otworzyć dźwignię ssania – gdy silnik jest zimny (choke) 

 

 

 

 

 

 

 

 Odkręcić zawór paliwa 

 

 

 

 

 

 

 Zawór odpowietrznika na korku paliwa ustawić w pozycji OPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONOFF
C
LO

SE

O
P

E
N

CLOSEOPEN
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 W przypadku agregatu DFD – 800 wcisnąć 5 -6 razy pompkę paliwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pociągnąć za uchwyt startera (linka rozrusznika) – wstępnie do poczucia lekkiego oporu, a 

następnie pociągnąć energicznie. Nie puszczaj bezwładnie uchwytu, lecz odprowadź go do 

agregatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poczekać kilka minut do ustabilizowania i rozgrzania się silnika. 

Jeśli ssanie było włączone to należy je wyłączyć. 

 W tym momencie agregat gotowy jest do użycia – można podłączyć odbiornik. 

 

 

OPIS FUNKCJI AGREGATU  

 
Tryb ECON. 

Włączenie tej funkcji powoduje, że obroty silnika są regulowane automatycznie i dostosowywują się do 

obciążenia. Przy braku obciążenia obroty są minimalne a po podłączeniu odbiornika wzrastają 

dostosowywując się do zapotrzebowania na moc. 
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W przypadku podłączenia urządzeń mających duży pobór energii należy wyłączyć tryb ekonomiczny 

(przełącznik EKON. W pozycji OFF). 

Również w przypadku używania prądu stałego DC funkcja EKON. powinna być wyłączona. Przy 

wyłączonej funkcji ECON. obroty silnika są stałe.  

 

Wyjście DC 12V, 4A. 

Wyjście DC służy do ładowania akumulatorów 12V. 

W czasie ładowania akumulatora funkcja ECON. powinna być wyłączona. 

Wyjście DC może być może być używane równocześnie z wyjściem AC.  

W razie przeciążenia zadziała bezpiecznik.  

 

 

 

 

 

Należy wówczas odczekać kilka minut i wcisnąć bezpiecznik. Jeśli sytuacja się powtórzy należy 

zmniejszyć obciążenie AC. 

 

Wyjście AC 230V 

Wyjście AC służy do podłączania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem o napięciu 230[V], 

częstotliwości 50 [Hz] i mocy mniejszej lub równej mocy agregatu. Podczas normalnej pracy kontrolka 

AC (output) świeci się na zielono. Jeśli moc odbiorników przekracza moc agregatu, lub podłączone 

urządzenie ma zwarcie kontrolka AC zgaśnie, a zaświeci się kontrolka czerwona sygnalizująca 

przeciążenie (overload).  

Może się zdarzyć, że podczas uruchamiania urządzenia napędzanego silnikiem elektrycznym będą się 

świecić jednocześnie obie kontrolki. Jest to prawidłowe i po około 4 sekundach kontrolka OVERLOAD 

powinna zgasnąć. Jeśli nie zgaśnie wówczas wyłącz agregat i odłącz urządzenie. 

Dłuższa praca agregatu przy zasygnalizowanym przeciążeniu spowoduje uszkodzenie agregatu, chwilowe 

przeciążenia skracają jego żywotność. 

 

 

 

 

DC PROTECTOR

ON OFF
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JAK DOBRAĆ AGREGAT, W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGANEJ MOCY 

 

Aby wybrać właściwy agregat prądotwórczy stosowny do Państwa potrzeb, należy prześledzić poniższe 

trzy kroki: 

1. Określić rodzaj odbiornika: rezystancyjny, indukcyjny 

2. Określić wymaganą moc potrzebną do zasilania urządzeń  

3. Dobrać agregat prądotwórczy z minimum 30% zapasem mocy 

Odbiorniki rezystancyjne 

Są to urządzenia zbudowane z jednego, lub wielu oporników, które po podłączeniu do prądu wydzielają 

ciepło. Np.: piec elektryczny, grzejnik elektryczny, żelazko, żarówka. Obciążają agregat na stałym 

poziomie przez cały czas pracy. 

Odbiorniki indukcyjne 

Są to urządzenia, które działają w oparciu o wytwarzanie pola magnetycznego. Np.: silniki elektryczne, 

elektronarzędzia, transformatory. Potrzebują maksimum mocy podczas rozruchu.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

MODEL 

 

DFD-800 DFD-1500 

P
R

Ą
D

N
IC

A
 

AC - NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ AC 230 [V] / 50 [Hz] AC 230 [V] / 50 [Hz] 

MOC UŻYTECZNA 0,7 kVA 1,2 kVA 

MOC MAX 0,8 kVA 1,5 kVA 

DC - NAPIĘCIE / NATĘŻENIE DC 12 [V] / 4 [A] DC 12 [V] / 4 [A] 

S
IL

N
IK

 

   

TYP 4-SUW / CHŁODZONY    POWIETRZEM / 1-CYLINDROWY / OHC 

POJEMNOŚĆ 40 cm3 72 cm3 

ROZRUCH RĘCZNY RĘCZNY 

MOC MAKSYMALNA 1 [kW] 13 HP 

PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 2,1 l 3,6 l 

ILOŚĆ / RODZAJ OLEJU 0,3 [l]          SAE 10W30 0,6 [l]          SAE 10W30 

PRZECIĘTNY CZAS PRACY NA 

PELNYM ZBIORNIKI 

4,1 h 4,3 h 

TYP ŚWIECY CMR6A A7RTC lub CR5HSB (NGK) 

WAGA NETTO 8,5 kg 18,5 kg 

GŁOŚNOŚĆ 93 dB(A) 95 dB(A) 
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oil filter

WYŁĄCZANIE AGREGATU 

 

 Wyłączyć albo odłączyć wszystkie odbiorniki zasilane przez agregat, pozostawić włączony silnik 

agregatu na około 2-3 minuty biegu jałowego w celu jego schłodzenia i dopiero wtedy wyłączyć 

główny wyłącznik zatrzymujący silnik. 

 Zakręcić zawór paliwa 

 Zakręcić odpowietrznik na korku paliwa 

 
UWAGA 

 
Nie wolno wyłączać silnika spalinowego podczas pracy agregatu prądotwórczego pod obciążeniem. 

 

KONSERWACJA AGREGATU 

 
 Agregat należy utrzymywać w czystości  

 Po zakończonej pracy agregat należy oczyścić z zanieczyszczeń 

 Należy sprawdzić czy nie ma wycieków oleju i paliwa 

 Pierwsza  wymiana   oleju   w   silniku   winna  być  dokonana  po  20 godzinach pracy !!! 

 Należy stosować olej 10W40 półsyntetyk 

 Kolejne  wymiany oleju winny być przeprowadzone minimum raz na 6 miesięcy lub co 100 

godzin. W agregacie DFD-1500 należy wówczas przeczyścić filtr oleju 

który znajduje się pod agregatem (pod metalową kopułką). 

Otwór służący do pomiaru i wlewu oleju służy jednocześnie do spustu  

zużytego oleju. 

Olej należy wymieniać przy ciepłym silniku. 

Aby dokonać wymiany oleju należy: 

- Odkręcić pokrywę boczną 

- Odkręcić miarkę oleju 

- Przechylić agregat i zlać stary olej do uprzednio przygotowanego pojemnika 

 

 

 

 

 

- Zalać agregat świeżym olejem do wymaganego poziomu. 
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- Zakręcić korek i pokrywę. 

Agregaty opisane w tej instrukcji posiadają zabezpieczenie na wypadek zbyt niskiego stanu oleju.  

Jeśli pozom oleju obniży się poniżej stanu krytycznego silnik zostanie wyłączony i zaświeci się kontrolka 

OIL ALERT. Należy wówczas sprawdzić i uzupełnić stan oleju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA 

Zanieczyszczony filtr ogranicza dopływ powietrza do gaźnika, co zakłóca jego pracę. 

Aby tego uniknąć należy czyścic lub wymieniać filtr regularnie. 

Filtr znajduje się w obudowie powyżej korka oleju. 

Żeby się do niego dostać należy: 

- zdjąć obudowę boczną 

- odkręcić śrubę mocującą pokrywę filtra (duża płaska śruba) – w przypadku agregatu DFD-800, w DFD-

1500 obudowa filtra zamocowana jest na dwóch zapinkach sprężynowych – należy je odhaczyć. 

 

DFD-800                   DFD-1500 
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- wyciągnąć wkład filtrujący i dokładnie przedmuchać go sprężonym powietrzem, umyć wodą z mydłem 

lub wymienić. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani oleju. 

- zamontować filtr dokonując powyższych czynności w odwrotnej kolejności. 

 

CZYSZCZENIE FILTRA TŁUMIKA 

Na wylocie spalin z tłumika załozony jest metalowy filtr siatkowy. 

Należy go okresowo czyścić (patrz tabela). Filtr należy zdemontować i przeczyścić 

szczotką. Można do czyszczenia użyć środków typu WD. 

W razie potrzeby zdemontować cały tłumik i wymienić uszczelkę pomiędzy 

tłumikiem a blokiem silnika. 

 

OBSŁUGA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ 

 

Co trzy miesiące lub 50 godzin należy sprawdzić stan świecy zapłonowej.  

Aby tego dokonać należy: 

- odkręcić i ściągnąć pokrywę świecy 

- odciągnąć fajkę świecy 

- odkręcić świecę odpowiednik kluczem 

- ocenić wizualnie jej stan, jeśli jest dobry wyczyścić szczotka drucianą z osadu, jeśli nie to wymienić na 

nową 

- sprawdzić przerwę świecy i ewentualnie dogiąć – powinna mieć 0,6 ÷ 0,7 mm.  

- zamontować w odwrotnej kolejności 

 - dokręcić z czuciem do oporu lub kluczem dynamometrycznym siłą podaną w specyfikacji świecy. 

  

UŻYTKOWANIE AGREGATU NA DUŻYCH WYSOKOSCIACH  

 

Na dużych wysokościach nad poziomem morza (np. w górach) powietrze jest mocniej rozrzedzone więc 

mieszanka paliwowa będzie bogatsza w paliwo. Spowoduje to spadek mocy oraz większe niż normalnie 

zużycie paliwa.  

Spadek mocy można zredukować poprzez regulację gaźnika. Należy jej dokonać jeśli agregat będzie 

używany na wysokości większej niż 1500 m n.p.m. Regulacji może dokonać autoryzowany serwis. 

Spadek mocy wynosi około 3,5 % na każde 305 m n.p.m. i występuje zawsze. Jeśli gaźnik nie jest 

wyregulowany spadek mocy będzie większy. 
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Jeśli gaźnik był wyregulowany do pracy na większej wysokości a jest używany na nizinach wówczas 

będzie pracował niewłaściwie, co będzie skutkować awarią agregatu. 

 

UŻYTKOWANIE AGREGATU W SKRAJNUCH TEMPERATURACH 

 

Agregatów opisanych w niniejszej instrukcji nie wolno używać w temperaturze otoczenia 

powyżej 45°C ani poniżej -25°C.  

 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

 

W celu uniknięcia wycieków z agregatu podczas transportu należy przewozić go w pozycji roboczej. 

Zawór paliwa i odpowietrznik powinny być zakręcone, przełączniki w pozycji OFF. 

 

W przypadku długiego okresu magazynowania należy: 

- Wylać benzynę ze zbiornika do kanistra. 

- Odkręcić kranik paliwa oraz śrubę gaźnika i spuścić paliwo do kanistra. 

- Z odkręconą śrubą gaźnika i zdjętą fajką świecy pociągnij za linkę rozrusznika 3-4 razy aby wypuścić 

paliwo do końca. 

- Wyłącz zapłon i dokręć śrubę gaźnika 

- Wymienić olej w silniku na nowy 

 - Odkręcić świecę i wlać do cylindra niewielką ilość oleju. Pociągnąć kilka razy za linkę rozrusznika aby 

rozprowadzić olej po wnętrzu cylindra. Następnie dokręcić świecę.  

- Ponownie pociągnąć za linkę rozrusznika do momentu poczucia oporu. W tej pozycji zawory są 

zamknięte.  

Powyższe postępowanie jest konieczne w celu uniknięcia korozji. 

Agregat należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu i nie narażać duże i częste wahania 

temperatury. 
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TABELA HARMONOGRAMU OBSŁUGI 

 

Element Postępowanie 
Przed każdym 

uruchomieniem 
Co miesiąc lub co 

20 godzin. 

Co 3 miesiące 
lub co 50 
godzin. 

Co 6 miesięcy lub 
co 100 godzin. 

Co 12 miesięcy lub 300 
godzin. 

Świeca 

Sprawdź kondycję, 

wyreguluj odstęp i wyczyść. 

Wymień jeśli to konieczne. 

     

Olej 

Sprawdź poziom      

Wymień      

Filtr oleju 

Dotyczy 

DFD-1500 

Wyczyść      

Filtr 

powietrza 

Wyczyść. Wymień jeśli 

potrzeba. 
     

Filtr paliwa 
Wyczyść. Wymień jeśli 

potrzeba. 
     

Luz zaworów 
Sprawdzaj i reguluj na 

zimnym silniku. 
     

Przewód 

paliwowy 

Sprawdzaj stan przewodów 

paliwowych. Jeśli to 

konieczne - wymień. 

     

System 

wydechowy 

Sprawdzaj – w przypadku 

nieszczelności dokręć lub 

wymień uszczelkę. 

     

Sprawdź filtr. Wyczyść lub 

wymień. 
     

System 

chłodzenia 

Sprawdzaj wentylator – 

wymień jeśli potrzeba. 
     

Obroty Sprawdź i wyreguluj obroty.      

Połączenia 

/ śruby 

Sprawdź wszystkie 

połączenia, dokręć jeśli 

potrzeba. 

     

 

 

 

 

 

 

 


